
 

KOMUNIKAT 
z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

Badania próbki wody w niecce, systemie cyrkulacji w jacuzzi, że w 

zakresie oznaczonych parametrów woda spełnia wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. 

U. z 2015, poz. 2016). W systemie cyrkulacji na basenie doszło do 

przekroczenia dozwolonej liczby chloru związanego. Nadal prowadzi 

się działania naprawcze (płukanie szokowe filtrów i sitek, codzienne 

płukanie filtrów wodą wodociągową, przeprowadzono serwis oraz 

skalibrowano sondy w stacji uzdatniania wody w jacuzzi). 

 

Niecka Basenowa System cyrkulacji 

- woda spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie 

wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalni. 

- przekroczenie  

przekroczenie dozwolonej liczby 

chloru związanego, podjęto 

działania naprawcze jak w opisie. 

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji 

- niski poziom  

chloru wolnego oraz pH, podjęto 

działania naprawcze jak w opisie. 

- niski poziom  

pH, podjęto działania naprawcze 

jak w opisie. 

Wanna schładzająca 

- brak badania – wanna bez wody 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. 

 


