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Badania prébki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulac)i
wykazaly, ze w zakresie oznaczonych parametrow woda w niecce
basenu spelnia wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

W  cyrkulacji basenu  nastapilo  przekroczenie  poziomu
mikroorganizmu. W wannie schladzajacej wykryto bakterie
enterokokéw kalowych oraz escherichia coli. Dzialania naprawcze
w  toku.

Niecka Basenowa System cyrkulacji

- woda nadaje sie do kapieli i
rekreacji.

Po zanieczyszczeniu niecki
przeprowadzono dzialania naprawcze.
Wykonano badania manualne. Zlecono
badania laboratoryjne.

- woda spelnia wymagania,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢é woda na
plywalni.

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji

- woda spelnia wymagania - woda spelnia wymagania,

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na

plywalni,

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalni.

Wanna schladzajaca

zostala wylaczona z uzytkowania.

- wykryto bakterie Enterekok6w oraz Escherichia Coli — wanna

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalni.
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