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KOMUNIKAT

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Badania prébki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji
wykazaly, ze w zakresie oznaczonych parametréow woda w niecce
basenu spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na ptywalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

W  cyrkulacji  basenu  nastapilo  przekroczenie  poziomu
mikroorganizmoéw. Dzialania naprawcze w toku.
Niecka Basenowa System cyrkulacji
. . przekroczenie ogo6lnej liczby
- woda spelnia wymagania, p .. 4
mikroorganizmow
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