
 

KOMUNIKAT 
z dnia 12 marca 2024 r. 

Badania próbki wody w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji 

wykazały, że w zakresie oznaczonych parametrów woda w niecce 

basenu spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2015, poz. 2016).  

W cyrkulacji i niecce pływalni nastąpiło nieznaczne przekroczenie 

chloru związanego i wartości pH. Wykalibrowano sondy. Bieżące 

wewnętrzne badania wody nie wykazały nieprawidłowości. 

 

Niecka Basenowa System cyrkulacji 

- nieznaczne przekroczenie chloru 

związanego 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalni. 

- nieznaczne przekroczenie chloru 

związanego i pH 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalni. 

Niecka Jacuzzi System cyrkulacji 

- woda spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalni. 

- woda spełnia wymagania, 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalni. 

Wanna schładzająca 

- woda spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. 

 


