PROTOKOL ROCZNEJ OCENY WODY NA PLYWALNI ZA ROK 2025
1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej ptywalni:

Ptywalnia zlokalizowana w Zespole Szkdt Ogdlnoksztatcacych Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska 20, 31-521 Krakdw.

Koordynatorem kontrolowanej ptywalni w okresie objetym kontrolg byt Krzysztof Sobesto

Dyrektor Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Mistrzostwa Sportowego im. Mikotaja
Kopernika w Krakowie, ul. Grochowska 20, 31-521 Krakéw.

Liczba niecek: 1
Nazwy niecek: jacuzzi, niecka basenowa, wanna schtadzajaca
Liczba jacuzzi: 1
3. Przedmiot oceny:
Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:
1) parametréw jakosci wody;

2)  wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;

4)  wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez wiasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Ocena zostata przeprowadzona na podstawie:

Petnej dokumentacji wytworzonej przez zarzadzajacego od 1 stycznia 2025 r. do
31 grudnia 2025 r. oraz na podstawie wynikéw badai wody pobranej w ramach
biezacego nadzoru sanitarnego.

6. Ocena zostata przeprowadzona przez:

pracownika upowaznionego przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (PPIS) w Krakowie w osobie:

Ewelina Kula - asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej.

7. Ocena skontrolowanej dziatalnosci, ze wskazaniem ustalen.

1) Analiza parametréw jakosci wody na ptywalni obejmowata dokumentacje w zakresie:

a) bieZacej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej dokonujacej



Okres analizowanej préby Znak sprawy/ symbol Uwagi/
dokumentaciji spostrzezenia

02.01.2025r. do 10.01.2025 r.* | Zeszyt raportu ptywalni Brak uwag

dla niecki basenowej ~ woda

z niecki i z systemu cyrkulacji

01.12.2025 r. do 10.12.2025r.2 | Zeszyt raportu ptywalni Brak uwag

dla niecki basenowej - woda z

niecki i z systemu cyrkulacji

20.01.2025 r. do 28.01.2025 r. ¥ | Zeszyt raportu ptywalni Brak uwag

dla jacuzzi - woda z niecki

i z systemu cyrkulacji

03.11.2025r. do 12.11.2025 r. 4 | Zeszyt raportu ptywalni Brak uwag

dla jacuzzi - woda z niecki z

systemu cyrkulacji

b) odnotowanie przejrzystosci wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczen
i podjetych dziatan naprawczych, spostrzezen majacych wptyw na
zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych

nieprawidtowosci

woda z nieckii z
systemu cyrkulacji

Okres analizowanej Znak Uwagi/spostrzezenia
dokumentacji sprawy/

symbol

dokumentacji
02.01.2025r. do Zeszyt Brak uwag. Dziatania udokumentowane,
10.01.2025 .5 dla raportu prowadzone systematycznie, W zakresie
niecki basenowej - ptywalni przejrzystosci wody nie odnotowano

przypadkdéw stwierdzonych zanieczyszczen
wody.

01.12.2025r. do Zeszyt
10.12.2025 r. ¢ dla raportu
niecki basenowej - ptywalni

Brak uwag. Dziatania udokumentowane,
prowadzone systematycznie. W zakresie
przejrzystosci wody nie odnotowano

1 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
? Dobér daty dla danej préby jest dowolny
3 Dobdr daty dla danej proby jest dowolny
4 Dobdr daty dla danej préby jest dowolny
5 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
¢ Dobor daty dla danej préby jest dowolny
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woda z nieckiiz
systemu cyrkulacji

przypadkéw stwierdzonych zanieczyszczen
wody.

20.01.2025r. do Zeszyt Brak uwag. Dziatania udokumentowane,
28.01.2025r.7 dla raportu prowadzone systematycznie. W zakresie
jacuzzi - woda z niecki | ptywalni przejrzystosci wody nie odnotowano

i z systemu cyrkulacji przypadkow stwierdzonych zanieczyszczen

wody.

03.11.2025r. do Zeszyt Brak uwag. Dziatania udokumentowane,
12.11.2025r.8 dla raportu prowadzone systematycznie. W zakresie
jacuzzi - woda z niecki | ptywalni przejrzystosci wody nie odnotowano

przypadkow stwierdzonych zanieczyszczen
wody.

z systemu cyrkulacji

c) daty i godziny wytaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej
oraz daty i godziny poinformowania wtasciwego powiatowego inspektora
sanitarnego.

LP | Przyczyna Data i godzina wylaczenia z Data i godzina Dowdd
zanieczyszczenia | uZytkowania niecki basenowej | poinformowania wiadciwego
niecki inspektora sanitarnego
basenowej
1. | Incydent Nie Nie Nie Nie Nie
katowy stwierdzono | dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
2. | Incydent Nie Nie Nie Nie Nie
wymiotny stwierdzono | dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 1 a) - ¢):

W analizowanym okresie oceny rocznej wody na ptywalni zlokalizowanej w Zespole Szkét
Ogélnoksztatcacych Mistrzostwa Sportowego ul. Grochowska 20, 31-521 Krakdw zgodnie
z posiadana dokumentacja, nie stwierdzono incydentow katowych i wymiotnych.
Zarzadzajacy ptywalnia dokumentowat biezaca obserwacje wody na ptywalni,
odnotowujac przejrzystoéé wody. W okresie analizowanej dokumentacji nie odnotowano
zadnych spostrzezer mogacych mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wody w niecce
basenowe].

2) Analiza wynikéw badari wody na ptywalni ocenionych przez zarzadce ptywalni
obejmowata:

a) weryfikacje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen
oraz rejestrowania wynikéw pomiaru jakosci wody na ptywalni

7 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
8 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
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Okres
analizowanej
préby

Znak sprawy/
symbol
dokumentacji

Uwagi/ spostrzezenia

02.01.2025r. do
10.01.2025r.% dla
niecki basenowej -
woda z nieckii z
systemu cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany
jest nadzér oraz rejestracja wynikow
pomiaru jakosci wody w zakresie: pH
wody, potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury, przejrzystosci,
obecnosci widocznych zanieczyszczen.

01.12.2025r. do
10.12.2025 r. 19 dia
niecki basenowej -
woda z niecki i z
systemu cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany
jest nadzér oraz rejestracja wynikdw
pomiaru jakosci wody w zakresie: pH
wody, potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury, przejrzystosci,
obecnosci widocznych zanieczyszczen.

20.01.2025r. do
28.01.2025r. 11 dla
jacuzzi - woda z
niecki i z systemu
cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany
jest nadzér oraz rejestracja wynikéw
pomiaru jakosci wody w zakresie: pH
wody, stezenia chloru wolnego,
temperatury, przejrzystosci, ohecnosci
widocznych zanieczyszczen.

03.11.2025 r. do
12.11.2025r.12dla
jacuzzi - woda z
niecki z systemu
cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Nie rzadziej niz co 4 godziny dokonywany
jest nadzér oraz rejestracja wynikow
pomiaru jakos$ci wody w zakresie: pH
wody, potencjatu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury, przejrzystosci,
obecnosci widocznych zanieczyszczen.

b) weryfikacje udokumentowanego badania parametru chloru zwiazanego (nie
rzadziej niz raz na dobe)

Okres analizowanej
préby

Znak sprawy/
symbol
dokumentacji

Uwagi/ spostrzezenia

? Dobér daty dla danej préby jest dowolny

10 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
1 Dobér daty dla danej proby jest dowolny
12 Dobdr daty dla danej préby jest dowolny
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02.01.2025r. do
10.01.2025 r. 13 dla niecki
basenowej - woda

z niecki i z systemu
cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Udokumentowana codzienna
rejestracja parametru: chlor
zwiazany. Nie stwierdzono
przekroczen parametru chloru
zwiazanego.

01.12.2025r. do
10.12.2025 r. 1 dla niecki
basenowej - woda z
niecki i z systemu
cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Udokumentowana codzienna
rejestracja parametru: chlor
zwiazany. Nie stwierdzono
przekroczen parametru chloru
Zwigzanego.

20.01.2025r. do
28.01.2025r. B> dla
jacuzzi - woda z niecki
i z systemu cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Udokumentowana codzienna
rejestracja parametru: chlor
zwigzany. Nie stwierdzono
przekroczeri parametru chloru
Zwigzanego.

03.11.2025r. do
12.11.2025r. ¥ dla
jacuzzi - woda z niecki z
systemu cyrkulacji

Zeszyt raportu
ptywalni

Udokumentowana codzienna
rejestracja parametru: chlor
zwiazany. Nie stwierdzonc
przekroczen parametru chloru
zZwigzanego.

c) awarie i przerwy eksploatacyjne
Awaria Przyczyna awarii Przerwa Przyczyna Przeprowadzon Przekazano
eksploatacyjna przerwy o badania wyniki
eksploatacyjnej badar do
PIS
- - 23.06.2025r.- | Przerwa tak tak
02.09.2025r. technologiczna
tak awaria 18.02.2025r. - | awaria tak tak
elektrozaworu 20.03.2025. elektrozaworu
wannie wannie
schtadzajacej schiadzajacej
tak awarii SUW 18.03.2025 r. - | awarii SUW tak tak
jacuzzi 03.04.2025r.

13 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
14 Dob6r daty dla danej proby jest dowolny
15 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
16 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
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tak

awaria od awaria - -
techniczna 11.12.2025 . techniczna
jacuzzi

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) -c):

W analizowanym okresie odnotowano jedng awarie wanny schtadzajacej oraz dwie awarie
jacuzzi (awaria, ktéra rozpoczeta sie w dniu 11 grudnia 2025 r. nie zostata usunieta do
korica roku 2025). Zarzadzajacy ptywalnia dokumentuje nadzér pracy urzadzen oraz
prowadzi rejestr wynikéw pomiaru jakosci wody na ptywalni.

3) Zakres i czestotliwosci wykonywania badar wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakosci wody na obiekcie zostat uzgodniony przez PPIS
w Krakowie na rok 2025 w dniu 11 pazdziernika 2024 r., znak:
HK.7071.1093.2024
b) Badania wody na ptywalni wykonywane byty przez: SGS Polska Pracownia
Srodowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszynska 52A nr akredytacji AB 313.
¢) Analiza dokumentacji (wynikéw badan) wskazanych w harmonogramie
Okres Znak sprawy/ symbol Uwagi/ spostrzezenia
analizowanej dokumentacji
préoby
08.01.2025 r. 17 | Wyniki badan nr Brak stwierdzonych przekroczen.
SB/00894/01/2025 ~
Niecka basenu
11.04.2025 r.18 | Wyniki badan nr Brak stwierdzonych przekroczen.
SB/43271/04/2025 -
Niecka basenu
24.04.2025r. % | Wyniki badani nr Brak stwierdzonych przekroczen.
SB/46345/04/2025 -
Niecka basenu
07.05.2025 r. 20 | Wyniki badan nr Stwierdzono przekroczenie parametru:
SB/53829/05/2025 - liczha mikroorganizméw (36°C):
Cyrkulacja basenu 37 jtk/1ml.

17 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
18 Dobor daty dla danej préby jest dowolny
¥ Dob6r daty dla danej préby jest dowolny
20 Dob6r daty dla danej préby jest dowolny
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Podjeto dziatania naprawcze,
powiadomiono PPIS w Krakowie
o stwierdzonych przekroczeniach.

23.05.2025r. 22

Wyniki badan nr
SB/57681/05/2025 -
Cyrkulacja basenu

Brak stwierdzonych przekroczen.

06.06.2025 r. %

Wyniki badan nr
SB/65395/06/2025 -
Cyrkulacja basenu

Stwierdzono przekroczenie parametru:
liczba mikroorganizmdw (36°C):
60 jtk/1ml.

Podjeto dziatania naprawcze,
powiadomiono PPIS w Krakowie
o stwierdzonych przekroczeniach.

17.06.2025 1. 23

Wyniki badan nr
SB/69852/06/2025 -
Cyrkulacja basenu

Brak stwierdzonych przekroczen.

17.06.2025 r. 24

Wyniki badan nr
SB/69854/06/2025 -
Wanna schtadzajaca

Brak stwierdzonych przekroczen.

17.06.2025r.%

Wyniki badan nr
SB/69851/06/2025 -
Niecka basenu

Brak stwierdzonych przekroczen.

26.08.2025r. 2¢

Wyniki badan nr
SB/105468/09/2025 -
Niecka jacuzzi

Brak stwierdzonych przekroczen.

05.11.2025r. %

Wyniki badan nr
SB/135850/11/2025-
Wanna schtadzajaca

Brak stwierdzonych przekroczen.

21 Dobér daty dla danej proby jest dowolny
22 Dpbér daty dla danej proby jest dowolny
23 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
24 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
25 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
26 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
27 Dobér daty dla danej préby jest dowolny
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05.11.2025r. 28 | Wyniki badan nr Brak stwierdzonych przekroczen.
SB/139532/11/2025 -
Niecka jacuzzi

05.11.2025r. 2 | Wyniki badan nr Brak stwierdzonych przekroczen.
SB/139530/11/2025 -
Niecka basenu

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 3 a) -c):

Badane préby wody byty wykonywane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badan
na rok 2025.

W analizowanym okresie badania jakosci wody na przedmiotowej ptywalni wykonywane
w ramach kontroli wewnetrznej wykazaty ww. przekroczenia. W zwigzku z powyzszym
PPIS w Krakowie dwa razy wszczynat postepowania administracyjne w sprawie
niewtasciwej jakosci wody na ptywalni Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych Mistrzostwa
Sportowego im. Mikotaja Kopernika w Krakowie, ul. Grochowska 20, 31-521 Krakéw. Po
podjetych dziataniach naprawczych przez zarzadce ptywalni jakos¢ wody ulegta poprawie.

Majac na uwadze powyzsze PPIS w Krakowie umarzat postepowania w sprawie
niewtasciwej jakosci wody na ptywalni Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych Mistrzostwa
Sportowego im. Mikotaja Kopernika w Krakowie, ul. Grochowska 20, 31-521 Krakow

4)  Wynikéw badati wody na ptywalniach wykonywanych przez wtasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego.

W dniu 26 marca 2025 r. przedstawiciel PPIS w Krakowie pobrat do badan préby wody z:
niecki basenowej, systemu cyrkulacji oraz natryskéw zlokalizowanych na ptywalni Zespotu
Szkét Ogélnoksztatcacych Mistrzostwa Sportowego im. Mikotaja Kopernika w Krakowie,
ul. Grochowska 20, 31-521 Krakdw.

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 76,
akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601 nie
wykazata przekroczen w zakresie badanych parametréw fizykochemicznych

i mikrobiologicznych, majac na uwadze wymogi okreslone w zataczniku nr 112 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 poz. 1230).

LP | Przekroczenia Miejsce Wynik Wymaganie

28 Dob6r daty dla danej proby jest dowolny
2% Dobdr daty dla danej préby jest dowolny
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5) Liczba i zakres decyzji wydanych przez wiasciwego inspektora sanitarnego
w analizowanym okresie.

LP | Znak decyzji, data Zakres decyzji Uwagi

8. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy PPIS w Krakowie stwierdza, Ze: woda na ptywalni
mieszczacej sie w Zespole Szkdt Ogdlnoksztatcgeych Mistrzostwa Sportowego

ul. Grochowska 20, 31-521 Krakéw odpowiadata wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadac woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), za wyjatkiem dwukrotnego przekroczenia
parametru mikrobiologicznego tj. ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C.

Ocena przeprowadzona zostata w oparciu o prowadzona przez zarzadce ptywalni
dokumentacje, w tym posiadanych wynikéw badar jako$ci wody, ktére poddano
weryfikacji w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ul. Makuszynskiego 9.
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